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MIEJSKI ZAKEAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W SWIDNICY

MZEC Spotka z ograniczong odpowiedzialnoécia
SWIDNICA 58-100 Swidnica, ul. Pogodna 1
Spctiaz oo,

tel. 74/852 40 41
www. mzec.swidnica.pl e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl

Pismo: MZEC/_........92.E.%......./Dz. Ny .24 Data 28.02.2024 r.

Wy rozdzielnika

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie modernizacji pol transformatorowych T-2 rozdzielni
20 kV stacji transformatorowej R Cieplownia Zawiszéw (numer sprawy: 04/TR/2024)

Zapraszamy Paristwa do zlozenia oferty cenowej na wykonanie modernizacji pol
transformatorowych rozdzielni R-20kV sekcja | pole nr 5, stacii transformatorowej 1000 kVA
Cieptownia Zawiszéw, zgodnie z nastepujgcym zakresem i wymaganiami.

l. Zakres:
W ramach wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
modernizacji pola transformatorowego rozdzielni R-20kV sekcja | pole

nr 5, stacji transformatorowej 1000 kVA wediug projektu wykonawczego .Modernizacja pél
transformatorowych T-1 i T-2 rozdzielni 20kV stacji transformatorowej R-Cieplownia Zawiszéw”.
Nr projektu OPA-069/21

1. Zaméwienie obejmuje:

a) wymiane wyeksploatowanego wylgcznika mocy $redniego napiecia w polu transformatora
20/0,4kV T-1 na nowy produkcji ABB typu VD4 24.06.25

b) zakup i zabudowe napedow odtgcznikéw na nowe typu NRWO4-3-L/INO5(110VDC)/PS0-6 z
blokadg elektromagnetyczna typu NOS z cewka 110V DC, tacznikiem pomocniczym PS0(6),
oraz ciggnem napedowym z lewej strony napedu recznego,

¢) doposazenie uziemnika liniowego w naped typu NRWO4-3-P/NO5(110VDC)/PS0-6 z blokada
elektromagnetyczna typu NOS5 z cewka 110V DC, tgcznikiem pomocniczym PS0Q(6), oraz
ciggnem napedowym z prawej strony napedu recznego, naped nalezy zabudowaé w piwnicy
kablowej,

d) wymiane w polu transformatorowym T-1, 20/0,4kV istniejgcego zabezpieczenia na sterownik
polowy e*TANGO 800 w wersji natablicowej z oddzielnym panelem zamontowanym na
drzwiach przedziatu zabezpieczeniowego w polu SN oraz dodatkowym panelem
zabudowanym w nastawni w miejsce istniejacych sterownikow pakietowych

e) wykonanie ruchu probnego i sprawdzenie poprawnosci pracy i regulaciji uktadu oraz udzielenie
gwarancji na catos$¢ ukiadu.

Szczegotowy zakres rob6t oraz wymagania dotyczgce urzadzen zawarty jest w Projekcie
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Wykonawczym.

Przed zlozeniem oferty konieczne jest odbycie wizji lokalnej na obiekcie przy udziale
Zamawiajgcego i potwierdzenie tego faktu w os$wiadczeniu stanowigcym Zafgcznik nr 2 do
zapytania ofertowego. Podczas wizji lokalnej Zamawiajacy udostepni (po podpisaniu przez
Wykonawce o$wiadczenia o poufnosci) Projekt Wykonawczy przedmiotowej modernizacji pdl
transformatorowych T-2 rozdzielni 20 kv stacji transformatorowej R Cieplownia Zawiszéw.

Il. Obowiazki
1.W szczegdlnosci do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a. przeprowadzenie prac montazowych i demontazowych,

b. dostawa wszystkich niezbednych urzgdzen i materiatow zgodnie z projektem,

C. montaz i zabudowa urzadzen i instalacji,

d. rozruch oraz optymalizacja pracy urzadzen,

€. przeprowadzenie pomiarow ochronnych i badan EAZ w zakresie realizowanego zadania,
f. przekazanie instalacji do odbioru,

g. wykonanie dokumentagji powykonawczej w przypadku zmian wprowadzonych do
dokumentacji na etapie realizacji zadania,

h. dostarczenie: instrukgji eksploatacji i dokumentacji techniczno ruchowej, oraz dokumentacji
z préb fabrycznych zabudowanych urzadzen,

i. szkolenie pracownikow Zamawiajgcego,
J. realizacja innych prac zwigzanych z nalezytym wykonaniem i odbiorem Zamowienia.

2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest réwniez uwzglednié
wytyczne okreslone w Zataczniku nr 3 do zapytania ofertowego (Dodatkowe wymagania).

lll. Termin wykonania zaméwienia

1. Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajacego miejsca wykonywania prac montazowych
bedzie zalezato od mozliwosci technicznych Zamawiajgcego, jednakze nastapi nie pozniej
niz do dnia 15 maja 2024 roku

2. Dostawa urzadzen, montaz, rozruch, sprawdzenie dziatania i stosowne pomiary,
dokumentacja powykonawcza, szkolenia, dokumentacja eksploatacyjna (instrukcja
eksploatacji, DTR), przekazanie przedmiotu zamoéwienia (umowy) do eksploataciji
Wykonawca zrealizuje— najpézniej w terminie do 15 wrzesnia 2024 roku.

3. Prace prowadzone beda zgodnie z obustronnie uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

IV. Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres co najmniej 24 miesiecy na
bezusterkowe dziatanie oddanego do eksploatacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Kartg
gwarancyjng (Zatgcznik nr 2 do wzoru Umowy ).
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V. Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny O udzielenie
zamowienia moga ubiegad si¢ Wykonawcy, ktérzy:
O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy spetniajg nastepujace warunki:
1) posiadajg wiedze i doswiadczenie oraz stosowne uprawnienia do wykonywania
okreslonej dziatalnosci lub czynnosci niezbednej do realizacji przedmiotu Zamowienia,
2) udokumentujg wykonanie i niezawodnosé (poprzez referencje lub poswiadczenia)
minimum 2 robét zblizonych, co do parametrow technicznych | funkcjonalnych
z przedmiotem zamdwienia, na kwote, co najmniej 100 000 zt netto kazda, wykonanych w
okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
3) dysponujg odpowiednim potencjatem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do
wykonania zamoéwienia, tj.:
a. w realizacji zadania beda braly udziat osoby z wyksztatceniem technicznym, z
odpowiednimi uprawnieniami kwalifikacyjnymi przy budowie i montazu urzadzen
elektroenergetycznych, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli kwalifikacji
pracownikéw Wykonawcy realizujacych przedmiotowe zadanie,
b. w realizacji zadania bedzie brata udziat, co najmniej 1 osoba z uprawnieniami do
peienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
umozliwiajgcej petnienie funkcji Kierownika Budowy na realizowanej inwestycji oraz
posiadajgca praktyke na budowie,
4) posiadaja ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci, na sume nie mniejszg niz 500 000 ziotych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwogé zadania od Oferentéw przediozenia dokumentéw

potwierdzajgcych tres¢ ztozonych oéwiadczen.

VI. Wskazanie oséb uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami

Osoby uprawnione do porozumiewania sie =z potencjalnymi Wykonawcami ze strony
Zamawiajgcego:

Grzegorz Gesikowski — Sprawy techniczne i potwierdzenie odbycia wizji lokalnej- tel. 603-193-761
tel. (74) 852-40-41 wew. 237, email: gesikowski@mzec.swidnica.pl

Mariusz Batorowicz— koordynacja realizacji inwestycji- tel. (74) 852-40-41 wew. 211, email:
batorowicz@mzec.swidnica.pl.

Katarzyna Cyrklewicz - sprawy formalne - tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email:
cyrklewicz@mzec.swidnica.pl.

VIl. Wadium

1 Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci 5.000,00
zt (stownie: pigé tysiecy ztotych).

2 Wykonawca wnosi wadium w pienigdzu.

3 Wadium wniesione w pienigdzu nalezy wptacié przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego:

Santander Bank Polska S.A. 28 1090 2369 0000 0001 0132 1353,

4 Wadium winno byé na koncie Zamawiajgcego nie pézniej niz przed uptywem terminu skiadania
ofert tj. do 08 kwietnia 2024 r. do godz. 102.

5 Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana, jako najkorzystniejsza.
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VIIl. Oferta powinna zawieraé:

1) cene ryczattowa netto i brutto ztozong na formularzu oferty (zatgcznik nr 1 do zapytania
ofertowego);

2) warunki ptatno$ci — termin 21 dni od daty otrzymania faktury

3) termin zwigzania ofertg - min. 40 dni;

4) warunki i okres gwarancji- minimum 24 miesigce;

) potwierdzenie odbycia wizji lokalnej;

6) parafowany wzér umowy _Zatgcznik nr 4 do zapytania ofertowego

IX. Termin skiadania ofert - oferte cenowg w formie pisemnej nalezy ztozy¢ do dnia 08.04.2024 r.
godz. 10.00 na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

X. Opis kryteriow oceny ofert oraz ich znaczenie
1. Kryteriami decydujacymi o wyborze oferty sg: cena ofertowa 95% i okres udzielonej gwarancji
5% .
2. Cena ofertowa
Pc - (ijnlCofernwana X 100) X 0,95 [punkty]

gdzie:
P. - punkty w kryterium cena,
Crin - najnizsza cena ze wszystkich waznych ofert,

Coterowana = cENA W ofercie oceniane;.

3. Okres udzielonej gwarancji
Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres co najmniej 24 miesiecy na

bezusterkowe dziatanie oddanego do eksploatacji przedmiotu zamowienia.
Punktacja:

a. 3 lata gwarancji — 2 pkt.,
b. 4 lata gwarancji — 4 pkt.,
c.  5iwigcej lat gwarancji — 8 pkt.

Punkty zostang obliczone wedtug wzoru:
Pg = (Goterowana/ Gmax X 100) x 0,05 [punkty]

Py - punkty w kryterium okres udzielonej gwarancii,
Ginax - ilo$¢ punktéw przyznanych za najdiuzszy okres udzielongj gwarancji ze wszystkich waznych ofert,
Gaterowsna - l08€ punktow przyznanych za okres udzielonej gwaranciji w ofercie ocenianej.

4. taczna ilosé punktow:
P = P¢ + Pq [punkty]

5. Wynik — oferta, ktéra otrzyma najwigkszg ilo$¢ punktéw zostanie uznana za najkorzystniejsza,
pozostate oferty zostang sklasyfikowane zgodnie z ilo$cig uzyskanych punktéw.

8. Jezeli nie bedzie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawiaé bedzie taki sam bilans ceny i pozostatych kryteriow oceny ofert, zamawiajacy
sposrdd tych ofert wybierze oferte z nizszg cena.

7. W przypadku, gdy okaze sie, ze Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana bedzie uchylat
si¢ od zawarcia umowy zamawiajacy moze wybraé oferte najkorzystniejszg sposrod
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, ze zachodzi jedna z
przestanek uniewaznienia postepowania,

8. W sytuacji, gdy kwota najkorzystniejszej oferty przekroczy kwote zaplanowang na realizacje
zadania, zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé uniewaznienia postepowania.

Xl. Dodatkowe informacje:

1. Cena oferty musi byé wyrazona w ziotych polskich (PLN), wraz z wyodrebnieniem kwoty netto,
podatku VAT oraz kwoty brutto, z doktadnoscig do drugiego miejsca po przecinku. Cena podana w
ofercie jest ceng ryczattowg powinna zawiera¢ wszystkie koszty i sktadniki zwigzane

z prawidtowym, zgodnym ze sztukg techniczng i obowigzujacymi przepisami, wykonaniem
zamowienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiajgcego.
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2. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci skiadania ofert czesciowych i wariantowych.

3. Oferty ziozone po terminie nie beda rozpatrywane.

4. Oferent moze przed uptywem terminu skiadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ swoja oferte.
Wykonawca moze ztozyé tylko jedng ofertg, sporzagdzong w formie pisemnej, w jezyku polskim,
pismem czytelnym.

Koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi skiadajgcy oferte.

Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy sktadane wraz z ofertg wymagaja
podpisu 0s6b uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze z3daé od oferentow wyjasnien dotyczgcych
tresci zlozonych ofert.
6. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie.

1 Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w:

a. pienigdzu,

b. gwarancjach bankowych,

C. gwarancjach ubezpieczeniowych,

2 Zamawiajgcy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia;

a. w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej,

b. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie
rejestrowym

i rejestrze zastawow.
Forma wniesienia zabezpieczenia zostanie ustalona przed podpisywaniem umowy.

Zapytanie ofertowe zamieszczone jest na stronie internetowej: www.mzec_ swidnica.pl

8. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych dostepna jest na stronie internetowej Zamawiajgcego. Link do strony:
http://mzec.swidnica.pl/index.php/rodo-i-polityka-cookies/

Z powazaniem

Jacel Piotrowski

Zataczniki:

Zatgeznik nr 1 — Formularz ofertowy

Zatacznik nr 2 — Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
Zalgeznik nr 3 ~ Dodatkowe wymagania

Zatgcznik nr 4 — Wzér umowy
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Zalgcznik nr 1 do postepowania nr 04/TR/2024

(pieczg¢ firmowa Wykonawey)

j
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MIEJSKI ZAKLAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W SWIDNICY
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
58-100 SWIDNICA UL. POGODNA 1

FORMULARZ OFERTY

zadania pn.:

Modernizacja pola transformatorowego T-1 rozdzielni 20kV stacji transformatorowej
R-Cieplownia Zawiszow

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia
Cena L
BIRUNEE st i e e oo e )

podatek VAT w WYSOKOSCE: oottt s eeoeee e
(stownie: B RN,

Cena brutto:
(stownie: U MBI b e s o 34 SR S S S OB VY T S T . )

Udzielamy gwarancji na bezusterkowe dziatanie oddanego do eksploatacji przedmiotu zaméwienia na okres
.............. 'miesiecy zgodnie z Karta Gwarancyjng (zatgcznik nr 4)

Termin platnosci faktur 30 dni.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy przez Zamawiajgcego
Ostateczny termin przekazania placu budowy — do 15 maja 2024 roku.

Dostawa urzadzen, montaz, rozruch, dokumentacja powykonawcza, szkolenia, dokumentacja
eksploatacyjna i techniczno - ruchowa, przekazanie przedmiotu umowy do eksploatacji Wykonawca
zrealizuje— do 15 wrzeénia 2024 roku.

Prace prowadzone bedg zgodnie z obustronnie uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-fi nansowym.
Wykaz robét réwnowaznych tj. zblizonych, co do parametréw technicznych i funkcjonalnych

z przedmiotem zamdwienia podanym w SWZ, potwierdzajgcych spelnienie warunkéw udziatu
W postepowaniu.

Lp.

Rodzaj robét Warto$¢ robét | Data wykonania Miejsce wykonania

' minimalna gwarancja wymagana przez zamawiajacego to 24 miesigce na bezusterkowe dziatanie oddanego do eksploatacji przedmiotu
zamodwienia




9. Proponowany harmonogram rzeczowo-finansowy prac

Lp.

Specyfikacja robét

Termin wykonania

Wartosé robét

podpis 0s6b upowaznionych

do reprezentowania firmy




Zatgcznik nr 2 do postepowania nr 04/TR/2024

(pieczec firmowa Zamawiajgcego)

POTWIERDZENIE PRZEPROWADZENIA WIZJI
NA MIEJSCU LOKALIZACJI INWESTYCJI

Niniejszym potwierdza sig, ze Wykonawca:

przeprowadzit wizje na miejscu lokalizacji inwestycji.
Wizja dotyczyla w szczegélnosci warunkéw demontazu oraz montazu wyposazenia p6l (celek) rozdzielni
gtéwnej, do ktérych nalez zabudowaé urzadzenia zgodnie z projektem wykonawczym.

podpis osoby upowaznione] przez Zamawiajgcego podpisy osoby upowaznionej przez Wykonawce

Swidnica, dnia ...............2024 .
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Zalacznik nr 3

do postepowania nr 04/TR/2024

Dodatkowe wymagania
I. Wymagania formalne

1. Wszystkie zastosowane materialy i elementy muszg posiadaé wymagane przepisami prawa atesty.,

2. Wszystkie urzadzenia i elementy przedmiotu zaméwienia muszg by¢ wyprodukowane nie wezesniej
niz
w 2022 roku.

3. Urzadzenia i przedmioty zastosowane do realizacji zaméwienia musza posiadaé deklaracje
zgodnosci (oznaczenie CE).

4. Zastosowane urzadzenia i instalacje musza spetnia¢ wymogi Dyrektywy Maszynowej wraz z
systemem norm zharmonizowanych.

I. Wymagania techniczne

1. Przedmiotem jest demontaz i zabudowa obwod6w pierwotnych i wtémych zwigzanych z
modernizacja pola nr 5 w sekcji I rozdzielni 20kV stacji transformatorowe;j
R-Cieplownia  Zawiszéw, zgodnie z projektem  wykonawczym »Modernizacja  pol
transformatorowych T-1 i T-2 rozdzielni 20kV stacji transformatorowej R-Cieplownia Zawiszéw”.
Nr projektu OPA—069/21 wykonanym przez Osrodek Pomiaréw i Automatyki sp. z 0.0. 58-300

Watbrzych.
2. Oznaczenie aparatury i osprzetu

a) Kazdy zainstalowany aparat lub osprzet nalezy oznaczy¢é symbolem literowo-cyfrowym
zgodnie ze schematem polaczen wewnetrznych i przylaczen,

b) W przypadku facznikéw i innych drobnych elementéw bez obudowy, oznaczenia powinny byé w
kolorze zéttym, na obudowie aparatu lub na blasze od strony montazu przewodéw.

3. Drutowanie szafki kablowej i tablicy

a) Szafki kablowe, tablice sterowniczo-przekaznikowe nalezy drutowaé i wyposazy¢
zgodnie  z odpowiednimi schematami polgczen wewnetrznych i przylaczen.

b) Do drutowania nalezy stosowaé przewody miedziane typu DYd-750 i LgY-750 o
przekrojach okreslonych na poszczegdlnych schematach potaczen wewnetrznych i przytaczen.

4. Zaciski tablicowe

W szafkach kablowych i tablicach przekaznikowych zastosowano zaciski bezsrubowe firmy WAGO
typu 281-101, 282-101 o przekroju odpowiednio 4 i 6 mm? 600V. Zaciski oznaczone na
schematach ,,PE” zastosowano koloru zielono—zéltego.

5. Ochrona od porazen

a) Metalowe konstrukcje szafki kablowej oraz tablic sterowniczo-przekaznikowych nalezy
przytaczy¢ do uziemienia ochronnego stacji.

b) Kazda obudowe metalowa aparatu nalezy przylaczy¢ oddzielnym przewodem (kolor izolacji
z6lto zielony) miedzianym o przekroju 2,5 mm do konstrukcji szafki lub bednarki
uziemiajacej w tablicy sterowniczo-przekaznikowe;.

¢) Wylacznik VD4 uziemié linkg LgY 35mm? do konstrukeji pola.




d) Rezerwowe zyly kabli oraz pancerze nalezy uziemi¢ jednostronnie. Jako dodatkowa ochrong od
porazen zastosowano system uziemien ochronnych.

ITII. Wizja lokalna

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przed zlozeniem oferty dokonat wizji lokalnej w cieptowni
Zamawiajacego. Wizji lokalnej na terenie cieptowni mozna dokona¢ codziennie od poniedziatku do
piatku

W godzinach od 7% do 13%. Osoba upowazniong do udostgpnienia Oferentom Cieptowni jest
Grzegorz Gesikowski.

IV. Warunki wykonywania robét

1. Przedmiot zaméwienia nalezy realizowaé zgodnie z zasadami sztuki technicznej i budowlanej,
projektem budowlanym i wykonawczym, przedmiarem robét, planem dotyczacym bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i zasadami BHP.

2. Roboty montazowe (demontazowe) powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem
technologicznym, okreslonym przez Polskie Normy, producentéw poszczegélnych elementéw,
produktow, materiatow i urzgdzen, wszystkie uzyte do budowy materialy powinny posiadaé
odpowiedni atest i $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje,
zezwalajace na stosowanie ich w budownictwie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkéw instytucji opiniujacych dokumentacje
projektowa.

4. Inwentaryzacja powykonawcza, organizacja, oznakowanie i zagospodarowanie zaplecza budowy,
oraz inne naklady niezb¢dne do wykonania przedmiotu zaméwienia nalezy objaé ceng ofertowa.

5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji.

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzié ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002 r. Dz. ust. nr 151, poz. 156. Obowigzek sporzadzenia planu bioz spoczywa na Kierowniku
budowy ustanowionym przez Wykonawce.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczeristwa robét:
-z zastosowaniem urzadzen dzwigowych,
- pracy na wysokosciach
- pracy przy czgsciowo czynnej rozdzielni i kablowni 20 kV, R — Cieptownia Zawiszow
- pracy pod napigciem w trakcie wykonywania préb rozruchowych i pomiaréw.
Ponadto:

a) Roboty remontowe budowlano-montazowe i odbi6r prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

b) Oznakowaé i wygrodzi¢ teren wokot strefy wykonywania prac w czasie prowadzenia robét.

¢) Przy wykonywaniu robét stosowaé materialy budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego
uzytku, posiadajace wiasciwe atesty.

d) Przeszkolié pracownikéw w zakresiec BHP i p-poz., przy pracach w poblizu napigcia i pod
napigciem, przy pracach na wysokosciach oraz pozostatych robotach budowlanych wchodzacych
w zakres remontu.
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e) W przypadku potrzeby kontaktowaé si¢ z autorami projektu wyszczegdlnionym w projekcie
budowlanym
i wykonawczym.

f)  Roboty przy urzadzeniach elektrycznych tj. wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia
prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b uprawnionych i upowaznionych (posiadajacych stosowne
uprawnienia kwalifikacyjne.

V. Informacje ogdlne

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada tytul wlasnosci do obiektu budowlanego, na ktérym ma zostaé
przeprowadzone zadanie.
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Zalgcznik nr 4 do postgpowania nr 04/TR/2024

WZOR UMOWY

zawarta w Swidnicy dnia ...oocveeveeee e, 2024 roku

pomiedzy:

»Miejskim Zakladem Energetyki Cieplnej w Swidnicy” Sp. z 0.0., z siedzibg éwidnicy przy ul. Pogodnej 1,
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy Kraj owego Rejestru
Sadowego pod nr KRS: 0000012277, NIP 884-23-68-644, REGON 891140930, zwanym w dalszej czesci
umowy Zamawiajacym i reprezentowanym przez:

Jacka Piotrowskiego - Prezesa Zarzadu
Rafala Bronowickiego - Wiceprezesa Zarzadu

.................................................... N, L PO . . |G . SO zwanym dalszej czgsci

zwanymi dalej tacznie takze Stronami.

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest modernizacja pola transformatorowego rozdzielni R-20kV sekcja I pole
nr 5, stacji transformatorowej 1000 kVA, wedtug przekazanego Wykonawcy projektu wykonawczego OPA-
069/21 o nazwie ,,Modernizacja pél transformatorowych T-1 i T-2 rozdzielni 20kV stacji transformatorowej R-
Cieplownia Zawiszéw”, stanowigcego Zalgeznik nr 1 do umowy.

§2

Zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawea zobowiazuje si¢ do terminowego wykonania przedmiotu umowy ze starannoscia nalezytg dla
podmiotéw zawodowo trudniacych si¢ wykonywaniem modernizacji pél transformatorowych okreslonych w
§1.

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawea zobowigzany jest do realizacji projektu
wykonawczego Zatacznik nr 1 do umowy w zakresie, w Jakim dotyczy on pola transformatorowego opisanego
w § I, w tym w szczegdlnosci do:

1) Demontazu wyeksploatowanego wylacznika mocy sredniego napigcia w polu transformatora 20/0,4kV T-
I i montazu w jego miejsce wigcznika mocy sredniego napigcia, w polu transformatora 20/0, 4kV T-1,
produkeji ABB typu VD4 24.06.25 analogicznego do zabudowanych w polach transformatoréw 20/6kV,

2) Demontazu istniejacych napedéw odtacznikéw i wbudowania nowych napgdéw odfgcznikéw typu
NRWO4-3-L/NO5(110VDC)/PS0-6 z blokada elektromagnetyczng typu NOS z cewkg 110V DC,
tacznikiem pomocniczym PS0(6), oraz ciegnem napgdowym z lewej strony napedu recznego,

3) Doposazenia uziemnika liniowego poprzez montaz w piwnicy kablowej napedu typu NRWO4-3-
P;’NOS(II{}VDC)KPSO-GZblokadqﬁelektmmagnetyczna typu NO5 z cewka 110V DC, {acznikiem
pomocniczym PS0(6), oraz ciggnem napgdowym z prawej strony napedu recznego,

4) Demontazu w polu transformatorowym T-1, 20/0,4kV istn iejacego zabezpieczenia w postaci sterownikéw
pakietowych i montazu w jego miejsce sterownika polowego e2TANGO 800 w wersji na tablicowej z
oddzielnym panelem zamontowanym na drzwiach przedziatu zabezpieczeniowego w polu SN oraz
dodatkowym panelem zabudowanym w nastawni.
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§3

Zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawcea w ramach realizacji przedmiotu umowy jest zobowigzany takze do:

a) przeprowadzi¢ pomiary ochronne i badania EAZ wbudowanych urzgdzen i sporzadzenia protokotu z tej
czynnosci, ktéry to protokét winien jest przekazaé Zamawiajacemu najpézniej na trzy dni przez
wyznaczonym terminem odbioru wykonanych prac w ramach realizacji przedmiotu umowy,

b) po zakorniczeniu prac modernizacyjnych pola transformatorowego przekazaé Zamawiajacemu uklad do
odbioru,

¢) w przypadku zmian wprowadzonych do dokumentacji okreslonej w § 1 na etapie realizacji zadania wykonaé
dokumentacje powykonawczj i przekazaé Jja Zamawiajgcemu najpézniej na trzy dni przed wyznaczonym
terminem odbioru wykonanych prac w ramach realizacji przedmiotu umowy,

d) dostarczy¢ Zamawiajacemu najpézniej na trzy dni przed terminem odbioru prac montazowych przez
Zamawiajacego: instrukcje eksploatacji i dokumentacje techniczno-ruchowg oraz dokumentacje z prob
fabrycznych urzadzen wbudowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy,

¢) przeprowadzi¢, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, szkolenie pracownikéw Zamawiajacego
z obstugi i prawidlowej eksploatacji zmodernizowanego pola transporterowego, z ktérego to szkolenia
zostanie sporzadzony protokét okreslajacy zakres jego trwania, zakres, osoby w nim uczestniczace,

f) wykona¢ ruch prébny i sprawdzi¢ poprawnosci pracy zmodernizowanego zgodnie z § 2 ust. 2 pola
transformatorowego i regulacja tego ukladu poprzez optymalizacjg pracy wmontowanych urzadzeri zgodnie
z projektem stanowigcym Zatacznik do nr 1 do umowy, w tym w odniesieniu do nastaw,

g) rozruchu zmodernizowanego, zgodnie z niniejsza Umowg pola transformatorowego,

h) realizacji innych prac wymaganych dla petnego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym
prawidlowego przekazania zmodernizowanego pola transformatorowego do eksploatacji, a wynikajacych z
projektu stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy.,

2. Wykonawea w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowigzany jest zapewni¢ wszelkie urzgdzenia, w tym

aparaty i osprzgt, a takze materiaty niezbedne do prawidlowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

w tym Wykonawea zobowiazany jest do ich nabycia, transportu, przechowania, roztadunku, przy czym

urzadzenia i materialy, ktére Wykonaweca wmontuje w ramach realizacji prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 2

muszg by¢:

a) fabrycznie nowe, co oznacza, ze nie mogg by¢ uzywane, w tym nie mogly by¢ uzywane w ramach
pokazéw czy wystaw,

b) wolne od wad fizycznych i prawnych,

¢) posiada¢ wymagane przepisami prawa atesty,

d) wyprodukowane nie wezeéniej niz w 2022 roku,

¢) posiadaé deklaracje zgodnosci (oznaczenie CE),

f) spetnia¢ wymogi Dyrektywy Maszynowej wraz z systemem norm zharmonizowanych.

3. Wykonujac prace montazowe, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 Wykonawca Jest zobowigzany, zgodnie

z projektem stanowiacym Zatacznik nr 1 do umowy:

1) oznaczy¢ kazdy zamontowany aparat i osprzet:

a) symbolem literowo-cyfrowym zgodnie ze schematem potaczen wewnetrznych i przylaczen,
b) przy czym w przypadku lacznikéw i innych drobnych elementéw bez obudowy, oznaczenia powinny
by¢ w kolorze z6ltym, na obudowie aparatu lub na blasze od strony montazu przewodow,

2) wykonaé¢ drutowanie szafki kablowej i tablic sterowniczo - przekaznikowych, przy czym do drutowania

nalezy stosowac przewody miedziane typu DYd-750 i LgY-750 o przekrojach okreslonych na poszczeg6lnych

schematach polgczen wewnetrznych i przylaczen,

3) wyposazy¢ tablice sterowniczo — przekaznikowe zgodnie z odpowiednimi schematami polaczen

wewngtrznych i przylaczen,

4) wykonac¢ nastgpujace prace majace na cely ochrong od porazen pradem:

a) metalowe konstrukcje szafki kablowej oraz tablic sterowniczo-przekaznikowych przylaczy¢ do
uziemienia ochronnego stacji,
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b) kazda obudowe metalowa aparatu przylaczy¢ oddzielnym przewodem (kolor izolacji z6tto - zielony)
miedzianym o przekroju 2,5 mm do konstrukeji szafki lub bednarki uziemiajacej w tablicy sterowniczo-
przekaznikowej,

¢) wylacznik VD4 uziemié linkg LgY 35mm2 do konstrukeji pola transformatorowego,,

d) rezerwowe zyly kabli oraz pancerze uziemié Jjednostronnie.

4. Zdementowane elementy, w tym urzgdzenia Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajacemu
protokolarnie w ramach czynno$ci majacych na celu odbior prac przez Zamawiajacego po ich wykonaniu przez
Wykonawce.

§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy i odbiory

I.  Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajacego miejsca wykonywania prac montazowych bedzie
zalezato od mozliwosci technicznych Zamawiajacego, jednakze nastapi nie pozniej niz do dnia 15 maja
2024 roku. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac montazowych na podstawie
pisemnego protokotu.

2. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé prace montazowe, o ktérych mowa w §2 ust. 2, a takze pozostate
zadania okreslone w § 3, w tym rozruch i sprawdzenie dziatania zmodernizowanego pola
transformatorowego i wykonaé stosowne pomiary, a takze dostarczyé Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawcza, gdy jest wymagana, przeprowadzi¢ szkolenia pracownikow Zamawiajacego, dostarczyé
Zmawiajagcemu dokumentacje eksploatacyjng (instrukeje eksploatacii, DTR), w terminie ......... od dnia
protokolarnego  przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego miejsca wykonywania prac
montazowych, nie pézniej niz do dnia 15.09.2024 r

3. Prace prowadzone beda zgodnie z obustronnie uzgodnionym harmonogramem wylaczen
uwzgledniajacym ruch cieptowni.

4. Wykonawca, od chwili protokolarnego przekazania mu przez Zamawiajacego miejsca wykonania prac
montazowych, do chwili protokolarnego odbioru przez Zamawiajacego wykonanych prac montazowych,
ponosi catkowita odpowiedzialnosé cywilng na zasadzie ryzyka, wobec wszystkich oséb, w tym w
szczegolnosci wobec pracownikéw Zamawiajacego i Wykonawcy, os6b trzecich, powstatych w zwigzku
z realizacja przez Wykonawce przedmiotu umowy. Odpowiedzialnosé cywilng Wykonawca ponosi takze
w okresie wykonywania przegladéw i hapraw gwarancyjnych —od dnia rozpoczgcia ich wykonywania do
dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru wykonanych napraw. Odpowiedzialnoéé
Wykonawey, o ktérej mowa w niniejszym ustgpie rozcigga sie na obszar wykonywania prac montazowych
i obszar wykorzystywany celem ich wykonywania.

5. Prace montazowe w rozdzielni 20 kV wykonywane beda na polecenie pisemne po dopuszczeniu przez
Zamawiajacego do strefy pracy.

6. Zakoficzenie prac montazowych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie zglosié Zamawiajgcemu zaréwno telefonicznie i e-mailem.

7. Zgloszenie przez Wykonawce zakoriczenia wykonywania prac montazowych bedzie podstawa do ich
przystapienia przez Zamawiajgcego do ich odbioru i sporzadzenia protokotu z czynnosei podjetych w
zakresie odbioru wykonanych prac w ramach realizacji przedmiotu umowy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru prac montazowych objetych przedmiotem umowy zostana stwierdzone
wady, to Zamawiajgcemu przystu guja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosé odbiory prac
montazowych i odméwi¢ odbioru tych prac do czasu usunigcia wad przez Wykonawce
zachowujac prawo domagania sie kar umownych z tytulu opdznienia. W przypadku
wskazanym w niniejszym punkcie Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad w
terminie do 3 dni roboczych od dnia ich stwierdzenia przez Zamawiajgcego,




2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie pola
transformatorowego zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze wedlug swojego wyboru
albo postgpi¢ w sposéb opisany w pkt | niniejszego ustgpu, albo odstapié od umowy w
terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wady lub zada¢ wykonania prac montazowych, ktérych
dotyczy stwierdzona wada po raz drugi ale bez wynagrodzenia dodatkowego, jednoczesnie
zachowujac prawo domagania sie kar umownych z tytulu opdznienia w zakoniczeniu realizacji
przedmiotu umowy ponad termin wskazany w § 4 ust. 2.

9. Strony postanawiaja, Ze z czynnosci odbioru prac montazowych bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

10. Protokét odbioru prac montazowych podpisany przez Zamawiajacego i stwierdzajacy bezusterkowe
wykonanie przedmiotu umowy bedzie podstawg do rozliczenia Umowy.

§5
Wynagrodzenie

1. Za realizacjg¢ calego przedmiotu umowy, w tym zobowigzan okreslonych w § 2i § 3 Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto:

....................................... ztotych
RIS o 3 BT e s s SRS s ).
Do tak ustalonej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci przepisanej prawem, stad wynagrodzenie
brutto wyniesie: .............oeevuviuiniiiin ziotych (sfownie ...........cooeeevviiiniiii ).

2. Platnos¢ nastapi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej
faktury na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Podstawa do wystawienia faktury i do zapfaty
wynagrodzenia jest pelne wykonanie przez Wykonawee przedmiotu umowy potwierdzone protokotem odbioru
prac montazowych.

3. Wykonawea na mocy niniejszej umowy nie jest uprawniony do scedowania (przeniesienia) wierzytelnosci
pieni¢znej wynikajacej z niniejszej umowy na rzecz dowolnego podmiotu trzeciego bez zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

4. Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z kompleksowa realizacjg
umowy, zgodnie z udostepniong dokumentacja, w tym wszelkie oplaty i wydatki, jakie nalezy poniesé¢ dla
terminowego i bezusterkowego wykonania przedmiotu umowy. Dla uniknigcia watpliwosci wynagrodzenie to
pokrywa wszystkie zgodne z umowa $wiadczenia Wykonawey, w szczegélnosci wynagrodzenia 0s0b, ktorym
powierzyt wykonanie niniejszej umowy w catosci lub w czesei lub za pomocg, ktérych umowe te wykonal, a
takze koszty nabycia urzadzen i materialow niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny calkowitej
(brutto) podanej w ofercie. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszezen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

6. Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie pieniadza, przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego
Santander Bank Polska S.A. 28 1090 2369 0000 0001 0132 1353,

7. W przypadku nalezytego wykonania umowy pelna kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci nominalnej (strony wylaczaja mozliwosé waloryzacji zabezpieczenia, nie podlega ono takze
oprocentowaniu) zostanie zwrécona Wykonawcy przez Zamawiajacego, w terminie do 30 dni po zakoficzeniu
obowigzywania umowy, przy czym termin ten ulega odpowiedniemu wydtuzeniu w przypadku trwania sporow
migdzy Stronami dotyczacymi realizacji umowy i uplywa 30 dni po ostatecznym lub prawomocnym
zakoficzeniu tych sporéw.

8. Zgodnie z ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach
handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893), Zamawiajacy informuje, ze ,,Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej
w Swidnicy” Sp. z 0.0, z siedzibg w przy ul. Pogodnej 1 w 58-100 $widnicy, posiada status duzego
przedsigbiorcy.
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§6

Gwarancja

I. Wykonawea os$wiadcza, ze prace montazowe w ramach realizacji przedmiotu umowy wykona w sposéb
wolny od wad prawnych i fizycznych, ich efekt bedzie wysokiej jakosci, przy czym zapewnienie to dotyczy
takze urzadzen i materiatow wmontowanych w ramach wykonywania prac, o ktérych mowa w §2 ust. 2
i Wykonawea udziela Zamawiajgcemu 24 miesigcznej gwarancji na tak wykonany przedmiot umowy
i wmontowane urzadzenia i materialy.

2. Szczegdlowe warunki gwarancji okresla Karta Gwarancyjna stanowigca Zalgeznik nr 2 do umowy.

3. Strony dokonaja przegladu gwarancyjnego w ostatnim dniu okresu gwarancji, a stwierdzone wowczas wady
Wykonaweca usunie w ramach wykonywania obowigzkéw z gwarancji,

§7

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawea zaplaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a) za opdznieniec w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 1 % ryczattowego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § S ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia WYZnaczonego na
zakonczenie wykonania przedmiotu umowy,

b) za opdznienie w usunieciu wad w okresie gwarancji albo w okresie rekojmi w wysokosei 1%
ryczaltowego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.] umowy, za kazdy dziei zwioki liczonej od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2. Kara umowna powinna by¢ zaplacona przez Strong do tego zobowigzang w terminie 14 dni od daty
dorgezenia wystawionej przez Strong uprawniong noty odsetkowej, traktowanej, jako jednoczesnie jako
wezwanie do zaplaty.

3. Zastrzezenie kar umownych nie wylgceza dochodzenia przez Zamawiajacego na zasadach ogdlnych
odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych,

4. Kary umowne przyshugujace Zamawiajacemu moga byé potrgcane z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcey lub innych przystugujacych mu roszezen.

§8

1. Strony niniejszej umowy zobowiazuja si¢ do ochrony danych osobowych udostgpnionych wzajemnie
W zwigzku z wykonywaniem umowy, w tym do wdrozenia oraz stosowania $rodkéw technicznych
i organizacyjnych zapewniajacych odpowiedni stopieri bezpieczefistwa danych osobowych zgodnie
z przepisami prawa, a w szczeg6lnosci z ustawg z dnia 10.05.2018 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U.
2 2019 r. poz. 1781 z pézn. zm.) oraz przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05 2016, str. 1), zwanego dalej RODO. Strony
umowy zobowiazuja si¢ do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru
lub unijny organ doradczy zajmujacy si¢ ochrong danych osobowych dotyczacych przetwarzania i ochrony
danych osobowych,

2. Dane osobowe 0séb, o ktorych mowa w ust. 1, bedg przetwarzane przez Strony umowy na podstawie art, 6
ust. 1 lit b) RODO (przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktorej strong jest osoba, ktérej dane
dotycza, lub do podjecia dziatan na zadanie oso by, ktérej dane dotyczg, przed zawarciem um owy), art. 6 ust.
1 lit. ¢) RODO (koniecznosé realizacji obowigzkéw Administratora natozonych na niego przez odpowiednie
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przepisy szczegdlne, w tym przepisy prawa podatkowego) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest
niezb¢dne do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratoréw
danych).

3. Dane osobowe 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1, nie beda przekazywane do paristwa trzeciego oraz organizacji
migdzynarodowej w rozumieniu RODO.

4. Dane osobowe 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1, beda przekazywane podmiotom trzecim, o ile bedzie si¢ to
wigzato z koniecznoscia wynikajgca z realizacji umowy, w tym dane osobowe bedg przekazywane
prawnikom $wiadczgcym ustugi prawne na rzecz Stron.

5. W oparciu o dane osobowe o0séb, o ktérych mowa w ust. 1, Strony umowy nie bgda podejmowaty
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

6. Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres realizacji niniejszej umowy, okres gwarancji i rgkojmi,
prowadzenia korespondencji i zatatwienia sprawy, ktdrej ona dotyczy. Okres przetwarzania moze zostaé
kazdorazowo przedhuzony o okres przedawnienia roszeze, jezeli przetwarzanie danych osobowych bedzie
niezbgdne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami.

7. Strony niniejszej umowy wdroza wlasciwe srodki techniczne i organizacyjne zgodne z art. 24 oraz 32 RODO
dla zapewnienia poziomu bezpieczenistwa odpowiedniego dla ryzyka zwigzanego z realizacja Umowy w celu
ochrony wszystkich danych osobowych wskazywanych do jej realizacji przed przypadkowym lub
niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratg, zmiang, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostepem do danych
osobowych przekazywanych, przechowywanych lub przewarzanych w inny spos6b, zapewnienia ich
poufnosci i integralno$ci. Nadto Strony niniejszej umowy dopuszczg do przetwarzania danych osobowych
wylacznie osoby przeszkolone i upowaznione do ich przetwarzania i zobowigzane do zachowania poufnoéci.

8. Osobom, o ktérych mowa w ust. 1, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przystuguje prawo
do zadania od Administratora danych dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.

9. Osobom, o ktérych mowa w ust. 1, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przystuguje prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, whasciwego ze wzgledu na miejsce pobytu lub naruszenia
przepiséw o ochronie danych osobowych.

10. Strony niniejszej umowy deklaruja wzajemng wspdlprace i uzasadnione wsparcie umozliwiajace drugiej
Stronie realizacjg cigzacych na niej obowiazkow prawnych, w szczegolnosci zgodnie z art. 13 i 14 RODO,
W tym zobowigzuja sie poinformowaé osoby fizyczne niepodpisujace niniejszej umowy, o ktérych mowa w
ust. I, o tresci niniejszych zasad ochrony danych osobowych

§9

Postanowienia koncowe

I. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa znajduja zastosowanie przepisy prawa polskiego, w
szezegdlnosei przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

3.W przypadku zaistnienia sporu wynikajgcego z niniejszej Umowy, Strony beda staraty sig rozwigza¢ go
polubownie, a w braku porozumienia spor rozstrzygnie sad wlasciwy dla miejsca wykonania Umowy, ktérym
Jest siedziba Zamawiajgcego.

4. Strony o$wiadczaja, ze forma pisemna niniejszej Umowy jest formg pisemna pod rygorem niewaznosci dla
wszystkich jej postanowien. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, jak i wszelkie o$wiadczenia skutkujace
wygasnigciem niniejszej umowy lub poszczegdlnych obowigzkéw z niej wynikajacych - dla swej waznosci
wymagaja formy pisemne;j.

5. W przypadku, gdy Umowa przewiduje obowiazek ztozenia o$wiadczenia i nie zastrzega ze moze to nastgpic
w formie e-mail lub telefonicznie wowezas oswiadczenie to powinno zostaé ztozone pisemnie. W przypadku,
gdy niniejsza Umowa przewiduje, iz okreslone oswiadczenia winny by¢ ztozone telefonicznie lub e-mailowo i
nie precyzuje numeru lud adresu skrzynki e-mail przyjmuje sie, ze wiasciwe do kontaktu sg odpowiednio
numery telefoniczne i skrzynki e-mailowe podane w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu,
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6. Z zastrzezeniem postanowien ust. 5 niniejszego paragrafu, wszelka korespondencja zwigzana z niniejszg
Umowa, bgdzie wysytana do stron, na ich adres podany w nagtéwku Umowy. O zmianie adresu Strony beda
informowaé si¢ wzajemnie na pismie. W przypadku, gdy Strona nie dopetni tego obowigzku, korespondencja
wystana przesytka polecong albo przesylks kurierska, na ostatnio znany adres Strony, bedzie uwazana za
dorgczona.

7. llekro¢ postanowienia niniejszej Umowy odsylaja do okreslonych jednostek redakcyjnych (takich jak np.
paragraf, ustep, punkt, litera) w braku blizszego okreslenia uznaje si¢, ze chodzi o jednostki redakcyjne
niniejszej Umowy.

8. Zamawiajacy wyznacza Grzegorza Gesikowskiego tel, 603 193 7641, adres e-mail:
gesikowski@mzec.swidnica.pl i  Marjusza Batorowicza tel. 603193757, adres e-mail:
batorowicz@mzec.swidnica.pl, Jjako osoby upowaznione (kazdy moze dziataé samodzielnie) do dokonania
uzgodnieri roboczych zwigzanych z wykonaniem niniejszej umowy, przy czym osoby te nie s3 upowaznione do
sktadania w imieniu Zamawiajacego o$wiadczen zmieniajacych, uzupetniajacych, rozwiazujgcych niniejsza
umowe, czy tez jg niweczgcych.

9. Wykonawea wyznacza ................ Jako osoby upowaznione do... ...

10. Zatacznikami do Umowy, stanowigcymi jej integralng czesé sa:

a) Zatgcznik nr 1- Projekt wykonawczy »Modernizacja pél transform atorowych T-1 i T-2 rozdzielni 20kV stacji
transformatorowej R-Cieplownia Zawiszéw”. Nr projektu OPA-069/21,

b) Zatacznik nr 2— Karta Gwarancja,

¢) Zalgcznik nr 3 - SWZ i Oferta Wykonawcy .

1. W przypadku kolizji postanowier niniejszej umowy z zapisami Zatgeznikdw nr 1, 2 i 3, Strony przyjmuja,
ze pierwszeristwo stosowania majg postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawea Zamawiajgcy
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Zalacznik nr 2

KARTA GWARANCYJNA
Data odbioru prac montazowych ...................... r. wynikajaca z protokotu podpisanego przez obie Strony.
Zgodnie z zapisami umowy numer MZEC/....... f2024. Z dnia ooneinasiniin r. Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu gwarancji, jakosci na okres....... (co najmniej 24 miesiecy) na bezusterkowe i zgodne z

gwarantowanymi parametrami dziatanie oddanego do eksploatacji przedmiotu umowy, liczac od daty odbioru
prac montazowych wykonanych w ramach wykonanie modernizacji pola transformatorowego.

1. Wykonawca gwarantuje, ze wykonane prace montazowe oraz uzyte materialy i urzadzenia nie majg usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z bledéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i
bezawaryjne uzytkowanie.

2. W okresie gwarancji Wykonawca rozpocznie usuwanie wady lub usterki na koszt wlasny niezwlocznie po
otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia o wystgpieniu wady lub usterki tzn. w czasie nie
dluzszym niz 48 godzin od momentu zgtoszenia - o ile nie nastgpig inne, pisemne ustalenia w tym zakresie.

3. Usunigcie wady lub usterki nastapi w terminie do 5 dni kalendarzowych od momentu zgloszenia przez
Zamawiajgcego wady lub usterki.

4. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania lub nie usunie wady w wymaganym lub ustalonym terminie,
Zamawiajgcy bedzie mial prawo usunagé wade we wiasnym zakresie lub przez zatrudniong strong trzecia, na
ryzyko i koszt Wykonawcy, bez utraty prawa do gwarancji. Zamawiajgcy moze z uprawienia okreslonego w
zdaniu uprzednim skorzystaé bez uzyskiwania zezwolenia lub zgody Sadu na wykonanie zastepcze.

5. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji ulegaja przedtuzeniu o okres usuwania zgtoszonej wady lub
usterki, liczac od dnia zgloszenia przez Zamawiajgcego wady lub usterki, do dnia zgloszenia przez
Wykonawcg zakonczenia usuwania wady lub usterki.

6. Wykonawca gwarantuje w ramach swoich obowiazkéw gwarancyjnych, a wigc objetych wynagrodzeniem
umownym, dokonywanie przegladéw gwarancyjnych nie rzadziej niz raz na 12 miesigcy w okresie
gwarancji, przy czym odstep pomiedzy kolejnymi przegladami nie moze by¢ mniejszy niz 10 miesigcy.

7. Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego dokona przegladu gwarancyjnego w ostatnim dniu terminu
gwarancji (bez dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego), a stwierdzone wéwezas usterki usunie
niezwlocznie w ramach gwarancji.

8. W ramach obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiazany do naprawy badz wymiany
wadliwych elementow, urzadzen i instalacji, przy czym w przypadku dwukrotnej naprawy tego samego
elementu, urzadzenia lub instalacji nalezy za trzecim razem wymieni¢ go na nowy, niezaleznie od tego czy
naprawy byly wykonywane w ramach gwarancji czy rekojmi.

9. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytuhu rekojmi za wady wykonanego przez Wykonawce przedmiotu umowy,
wygasajg po okresie.......... (co najmniej 24 miesigcy)od daty odbioru prac montazowych.

10.Wykonawca zwolniony bedzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub usterki na skutek
dziatafi wojennych, stanu wyjatkowego, strajkéw, manifestacji, rewolucji, wszelkich wewnetrznych
zamieszek, atakéw terroru, sabotazu, wandalizmu, klesk zywiotowych, kataklizméw lub niewlasciwego
uzytkowania.

11.Gwarancjg objete sa wszystkie prace i urzadzenia wykonane na podstawie umowy bez wzgledu na to czy
zostaly wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktérymi postuzyt sig¢ on przy
wykonywaniu umowy.

Zamawiajgcy: Wykonawca
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